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Código ámbito 
de inspección 

Actividad de inspección Documento normativo 
Tipo de organismo 

de inspección 

2 
Inspección de Instalaciones Eléctricas para el Proceso 

de Transformación (Subestaciones) de Energía 
Eléctrica en Media Tensión. 

Requisitos especificados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: Resolución 90708 
del 30 de agosto de 2013, Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013, Resolución 90795 del 25 de julio de 
2014 y Resolución 40492 del 24 de abril de 2015, Resolución 40157 del 1 de marzo de 2017, Resolución 40259 
del 29 de marzo de 2017 del Ministerio de Minas y Energía en los siguientes artículos: 
 
Artículos incluidos en Capítulos 1 a 3 y 9 a 12 del anexo general RETIE Resolución 90708 aplican a todo tipo 
de instalaciones y son mandatorios de acuerdo con su aplicabilidad allí descrita. 
 
 Capítulo 6. Requisitos para el proceso de Transformación (Subestaciones). 
 23.1. Requisitos generales de subestaciones. 
 23.2. Distancias de seguridad en Subestaciones Exteriores. 
 23.3. Distancias de seguridad en Subestaciones Interiores. 
 23.4. Salas de operaciones, Mando y Control. 
 24.2. Subestaciones de Media Tensión tipo Interior o en Edificaciones 
 24.3. Subestaciones Tipo Poste 
 24.4. Subestaciones Tipo Pedestal o Tipo Jardín. 
 24.5. Certificación Subestaciones para Instalaciones de Uso Final. Requisitos especificados de la NTC 2050: 
1998 Código Eléctrico Colombiano – Primera Actualización. Capítulos 1 al 7 y Tablas del capítulo 9 que le 
apliquen a este tipo de instalación. 

A 

2 
Inspección de Instalaciones Eléctricas para el Proceso 

de Transformación (Subestaciones) de Energía 
Eléctrica en Media Tensión. Asociada a uso final. 

Requisitos especificados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: Resolución 90708 
del 30 de agosto de 2013, Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013, Resolución 90795 del 25 de julio de 
2014 y Resolución 40492 del 24 de abril de 2015, Resolución 40157 del 1 de marzo de 2017, Resolución 40259 
del 29 de marzo de 2017 del Ministerio de Minas y Energía en los siguientes artículos: 
 
Artículos incluidos en Capítulos 1 a 3 y 9 a 12 del anexo general RETIE Resolución 90708 aplican a todo tipo 
de instalaciones y son mandatorios de acuerdo con su aplicabilidad allí descrita. 
 
 Capítulo 6. Requisitos para el proceso de Transformación (Subestaciones). 
 23.1. Requisitos generales de Subestaciones. 
 23.2. Distancias de seguridad en Subestaciones Exteriores. 
 23.3. Distancias de seguridad en Subestaciones Interiores. 
 23.4. Salas de operaciones, Mando y Control. 
 24.2. Subestaciones de media tensión tipo Interior o en Edificaciones 
 24.3. Subestaciones Tipo Poste 
 24.4. Subestaciones Tipo Pedestal o Tipo Jardín. 
 24.5. Certificación Subestaciones para Instalaciones de Uso Final. Requisitos especificados de la NTC 2050: 
1998 Código Eléctrico Colombiano – Primera Actualización. Capítulos 1 al 7 y tablas del capítulo 9 que le 
apliquen a este tipo de instalación. 
 

A 
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Código ámbito 
de inspección 

Actividad de inspección Documento normativo 
Tipo de organismo 

de inspección 

2 
Inspección de Instalaciones para el Proceso de 

Distribución de Energía Eléctrica. 

 
Requisitos especificados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: Resolución 90708 
del 30 de agosto de 2013, Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013, Resolución 90795 del 25 de julio de 
2014 y Resolución 40492 del 24 de abril de 2015, Resolución 40157 del 1 de marzo de 2017, Resolución 40259 
del 29 de marzo de 2017 del Ministerio de Minas y Energía en los siguientes artículos: 
 
Artículos incluidos en Capítulos 1 a 3 y 9 a 12 del anexo general RETIE Resolución 90708 aplican a todo tipo 
de instalaciones y son mandatorios de acuerdo con su aplicabilidad allí descrita. 
 
 Capítulo 7. Requisitos para el proceso de Distribución. 
 25.1. Alcance del sistema de distribución. 
 25.2. Requisitos básicos para sistemas de distribución. 
 25.3. Puestas a tierra de sistemas de distribución. 
 25.4. Estructuras de soporte. 
 25.5. Herrajes. 
 25.6. Aislamiento. 
 25.7. Conductores, cables de guarda y cables de retención. 
 25.8. Mantenimiento. 
 26.1. Cartilla de seguridad. 
 26.2. Información periódica. Requisitos especificados de la NTC 2050: 1998 Código Eléctrico Colombiano – 
Primera Actualización. Capítulos 1 al 7 y tablas del capítulo 9 que le apliquen a este tipo de instalación. 
 

A 
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Código ámbito 
de inspección 

Actividad de inspección Documento normativo 
Tipo de organismo 

de inspección 

2 
Inspección de instalaciones para el Proceso de 

Distribución de Energía Eléctrica. Asociadas a Uso 
Final. 

Requisitos especificados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: Resolución 90708 
del 30 de agosto de 2013, Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013, Resolución 90795 del 25 de julio de 
2014 y Resolución 40492 del 24 de abril de 2015, Resolución 40157 del 1 de marzo de 2017, Resolución 40259 
del 29 de marzo de 2017 del Ministerio de Minas y Energía en los siguientes artículos: 
 
Artículos incluidos en Capítulos 1 a 3 y 9 a 12 del anexo general RETIE resolución 90708 aplican a todo tipo 
de instalaciones y son mandatorios de acuerdo con su aplicabilidad allí descrita. 
 
 Capítulo 7. Requisitos para el proceso de Distribución. 
 25.1. Alcance del sistema de distribución. 
 25.2. Requisitos básicos para sistemas de distribución. 
 25.3. Puestas a tierra de sistemas de distribución. 
 25.4. Estructuras de soporte. 
 25.5. Herrajes. 
 25.6. Aislamiento. 
 25.7. Conductores, cables de guarda y cables de retención. 
 25.8. Mantenimiento. 
 26.1. Cartilla de seguridad. 
 26.2. Información periódica. Requisitos especificados de la NTC 2050: 1998 Código Eléctrico Colombiano – 
Primera Actualización. Capítulos 1 al 7 y tablas del capítulo 9 que le apliquen a este tipo de instalación. 

A 

2 
Inspección de Instalaciones Eléctricas para Uso Final 

de Energía Eléctrica. Clasificación: Instalaciones 
Básicas. 

Requisitos especificados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: Resolución 90708 
del 30 de agosto de 2013, Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013, Resolución 90795 del 25 de julio de 
2014, Resolución 40492 del 24 de abril de 2015, Resolución 40157 del 1 de marzo de 2017, Resolución 40259 
del 29 de marzo de 2017 del Ministerio de Minas y Energía en los siguientes artículos: 
 
Artículos incluidos en Capítulos 1 a 3 y 9 a 12 del anexo general RETIE Resolución 90708 aplican a todo tipo 
de instalaciones y son mandatorios de acuerdo con su aplicabilidad allí descrita. 
 
 27. Requisitos generales para las instalaciones de uso final. 
 28.1 Requisitos específicos según el tipo de instalación: Instalaciones Básicas. 
 
Requisitos especificados de la NTC 2050: 1998 Código Eléctrico Colombiano – Primera Actualización. 
Capítulos 1 al 7 y tablas del capítulo 9 que le apliquen a este tipo de instalación. 

A 
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Código ámbito 
de inspección 

Actividad de inspección Documento normativo 
Tipo de organismo 

de inspección 

2 
Inspección de Instalaciones Eléctricas para Uso Final 

de Energía Eléctrica. Clasificación: Instalaciones 
Especiales. 

Requisitos especificados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: Resolución 90708 
del 30 de agosto de 2013, Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013, Resolución 90795 del 25 de julio de 
2014, Resolución 40492 del 24 de abril de 2015, Resolución 40157 del 1 de marzo de 2017, Resolución 40259 
del 29 de marzo de 2017 del Ministerio de Minas y Energía en los siguientes artículos: 
Artículos incluidos en Capítulos 1 a 3 y 9 a 12 del anexo general RETIE Resolución 90708 aplican a todo tipo 
de instalaciones y son mandatorios de acuerdo con su aplicabilidad allí descrita. 
 27. Requisitos Generales para las instalaciones de uso final. 
 28.3 Instalaciones Requisitos específicos según el tipo de instalación. Instalaciones Especiales: 
 28.3.3 Lugares con alta concentración de personas. NTC 2050 Sección 518 (Sitios de reuniones públicas) 
 28.3.9 Piscinas, Fuentes e instalaciones similares: NTC 2050 Sección 680. 
 28.3.8 Instalación de equipos especiales: NTC 2050 Sección 620 (Ascensores, montacargas, escaleras y 
pasillos mecánicos).  Sección 670 (Maquinaria Industrial). 
 28.3.10. Sistemas Integrados y Sistemas Solares Fotovoltaicos. NTC 2050. Sección 690 (Sistemas Solares 
Fotovoltaicos). 
 28.3.11 Sistemas contra incendio: NTC 2050 Sección 695 (Bombas contra incendio) 
 28.3.12 Sistemas de emergencia. NTC 2050 Sección 700. Requisitos especificados de la NTC 2050: 1998 
Código Eléctrico Colombiano – Primera Actualización. Capítulos 1 al 7 y tablas del capítulo 9 que le apliquen 
a este tipo de instalación. 

A 

3 Inspección de Instalaciones de Iluminación Interior 

Requisitos especificados en Resolución 180540 de 2010 - por el cual se modifica el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, se establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las 
fuentes lumínicas y se dicten otras disposiciones - Anexo General Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP 2010 Ministerio de Minas y energía de Colombia 
MEMORIAS DE CALCULO 
Estudio y aplicación de índice de Contribución de Luz Diurna (CLD) 
Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias Validación de software de 
diseño 
Calculo manual (alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados). 
Cumplimiento de los parámetros establecidos en el RETILAP Iluminancia horizontal promedio (luxes) 
resultado de diseño Coeficiente de uniformidad de iluminancias resultado de diseño Índice de 
deslumbramiento unificado (UGR) resultado de diseño Factor de mantenimiento de la instalación de 
alumbrado 
Esquema de mantenimiento disponible del operario 
Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias 
Mediciones fotométricas del sistema de iluminación general 
Mediciones fotométricas en los puestos de trabajo 
Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño 
Sistema de alumbrado de emergencia 
Puesta a tierra de carcasas de luminarias 
Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación 
Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE 

A 
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Código ámbito 
de inspección 

Actividad de inspección Documento normativo 
Tipo de organismo 

de inspección 

3 

Inspección de 

Instalaciones de 

Alumbrado Exterior o 

Publico 

Requisitos especificados en Resolución 180540 de 2010 - por el cual se modifica el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, se establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las 
fuentes lumínicas y se dicten otras disposiciones - Anexo General Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP 2010 Ministerio de Minas y energía de Colombia 
 
MEMORIAS DE CALCULO 
Determinación de clases de iluminación 
Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias y ambiente de instalación 
(IP, IK, FHS) 
Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada 
(Matriz de intensidades, curvas o coeficientes de utilización) 
Validación de software de diseño 
Calculo manual (alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados). 
Cumplimiento de los parámetros establecidos en el RETILAP 
Resultado de Diseño 
Factor de uniformidad longitudinal UL 
Relación de alrededores (SR) 
Iluminancia promedio mínima mantenida (luxes) 
Coeficiente de uniformidad de iluminancias 
Iluminancia horizontal promedio (luxes) 
Luminancia promedio (cd/m2) 
Factor de uniformidad general U 
Incremento de umbral TI (%) 

A 

 

 

Sitios cubiertos por la acreditación  
Calle 76 # 38B - 57 Barranquilla, Atlántico, Colombia 

 

 

 


